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   Настоящее руководство по эксплуатации включает меры по
обеспечению безопасности, сведения о конструкции, принципе
действия, характеристиках, указания по монтажу, использованию по
назначению, техническому обслуживанию, ремонту, хранению и
транспортированию, а также гарантиях, приемке и утилизации клапанов
КПСР серии 400 с номинальным диаметром DN15÷400 и номинальным
давлением PN16÷160 кгс/см2.

Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью клапана.
Перед установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием клапана
необходимо обязательно изучить данное руководство, а также
эксплуатационную документацию комплектующих изделий.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается
квалифицированный технический персонал, обслуживающий
трубопроводные системы, в которых они установлены, изучивший
устройство клапанов, правила безопасности, требования по эксплуатации и
имеющий опыт работы с аналогичными изделиями.

Клапаны предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах
классов 1 и 2 по ТР ТС 012/2011 и другим нормативно техническим
документам, регламентирующим применение оборудования во
взрывоопасных зонах.

Производитель оставляет за собой право без предварительного
уведомления вносить изменения и/или дополнения в данные и/или
инструкции по эксплуатации клапана, содержащиеся в руководстве по
эксплуатации настоящего издания, с условием, что это не приведёт к
изменению основных характеристик клапанов данного типа.

Следует использовать только оригинальные запасные части ООО
«КПСР Групп». Применение неоригинальных запчастей влечет за собой
аннулирование гарантии, а также может отрицательно сказаться на
характеристиках клапана и послужить причиной травмы или повреждения
имущества.

По вопросам качества и сервисного обслуживания обращаться на
предприятие-изготовитель ООО «КПСР Групп» 223016 Республика
Беларусь Минская обл. Минский р-н д. Королищевичи, ул. Свислочская д.
15-10 ; тел. +375 (17) 270-17-30. Либо на сайте kpsr.by, заполнив
соответствующую форму в разделе сервис.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Клапан проходной односедельный регулирующий,
запорно-регулирующий, запорный, отсечной КПСР серии 400 (далее по
тексту клапан) предназначен для герметичного перекрытия и/или
регулирования расхода и давления жидких, газо- и парообразных рабочих
сред и обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и
оборудования в системе трубопроводов.

1.2 Клапаны КПСР серии 400 применяются в различных
технологических процессах газовой, нефтяной, химической,
нефтеперерабатывающей, металлургической и других отраслей
промышленности для большинства, используемых в них рабочих сред
(более подробное описание рабочих сред представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Рабочие среды

Нефтепродукты

- нефть сырая;
- бензин;
- керосин;
- дизтопливо;
- газойль;
- мазут;
- масла и др.

Пар и газы

- пар;
- воздух;
- неагрессивный
  природный газ;
- аммиак;
- пропан;
- попутный газ;
- этилен и др.

Растворители
и органические

вещества
- спирты;
- гликоли;
- амины;
- альдегиды;
- эфиры;
- аминокислоты;
- углеводороды
и др.

Водные
растворы солей

(рассолы)
- сульфаты;
- хлориды;
- фториды;
- нитраты;
- карбонаты;
- щёлочи;
- водный аммиак;
- сульфиты и др.

Кислоты
неорганические

- азотная;
- серная;
- уксусная;
- лимонная;
- молочная;
- щавелевая;
- фосфорная;
- масляная и др.

Примечание: применение клапанов для указанных рабочих сред является обобщённым,
совместимость определяется специалистами предприятия-изготовителя на основе
данных опросного листа, содержащего сведения о температуре, концентрации, давлении
рабочей среды и других.

1.3 Клапаны предназначены для эксплуатации при температуре
окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 80 °С. 

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ
15150:

- У1, расположение на открытом воздухе, температура окружающего
воздуха от минус 40 до плюс 80 °С;

- УХЛ1, ХЛ1, расположение на открытом воздухе, температура
окружающего воздуха от минус 60 до 80 °С.

Относительная влажность воздуха 100 % при температуре 25 °С.
Атмосферное давление от 84,0 кПа (630 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800

мм рт. ст.).
Клапан является неэлектрическим оборудованием и выполнен с

уровнем взрывозащиты (взрывобезопасности): 1Ex h II Tx Gb Х, где Тх -
обозначение температурного класса или максимальная температура
поверхности клапана по п. 5.3.2.2 ГОСТ 31610.0-2019 в зависимости от
максимальной температуры рабочей среды.



КПСР 400.1 РЭ
Лист

5Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИн
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Копировал Формат A4

1.4 Схема условного обозначения клапана изображена на рисунке 1.

Условное обозначение
Марка клапана: КПСР
Тип клапана:
запорно-регулирующий - 1;
регулирующий - 2;
запорный - 3;
отсечной - 4
Серия: 400 - 4

Дросселирующий / запорный узел:
плунжерный неразгруженный (с ввёртным седлом) - 1;
клеточно-плунжерный неразгруженный
(с быстросъёмным седлом) - 2;
клеточный разгруженный (с быстросъёмным седлом) - 3

Номинальный диаметр DN

Условная пропускная способность Кvу, м3/ч;
запорный/отсечной - Н
Тип привода:
без привода (под привод) - 0;        пневматический привод - 2;
электрический привод - 1;              ручной привод - 3

Изготовитель привода (марка): ХХХХ 1  Ex *

Материал корпуса:
сталь 25Л, сталь 20 - СТ;
сталь 20ГЛ, сталь 09Г2С - ЛС;
сталь 12Х18Н9ТЛ, сталь 10Х18Н9Л, сталь 12Х18Н10Т - НЖ

Номинальное давление PN, МПа

Вид присоединения к трубопроводу:
фланцевое - 1; приварное - 2
Диапазон температур рабочей среды:
-40 + 220 ⁰С - 42;            -40 + 425 ⁰С - 44;
-40 + 300 ⁰С - 43;            -60 + 220 ⁰С - 62

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У1 - У; ХЛ1, УХЛ1 - ХЛ

1
 Х

  2
Х.

3
Х

 

4
Х-

5
Х-

6
Х-

7
Х-

8
Х-

9
Х-

10
Х-

11
Х-

12
Х-

13
Х

Рисунок 1 - Схема условного обозначения клапана

Пример условного обозначения: КПСР 2.42-50-16-2.9103Ex-СТ-1,6-1-42-У

Расшифровка: клапан КПСР регулирующий серии 400
клеточно-плунжерный неразгруженный; номинальный диаметр DN50;
условная пропускная способность Кvу16 м3/ч; с пневматическим приводом
МА-С-350; во взрывозащищённом исполнении; материал корпуса 25Л;
номинальное давление PN1,6 МПа; с фланцевым присоединением к
трубопроводу; диапазон температур рабочей среды от -40 до +220 ÅС;
климатическое исполнение У1.

Примечание: * - обозначение клапана во взрывозащищённом исполнении.
_____________________________
1 Код привода, принятый производителем клапана
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики клапанов приведены в
таблицах 2 - 4
Таблица 2 - Основные показатели назначения

Характеристика

1 Диаметр номинальный DN

2 Давление номинальное PN, кгс/см2

3 Температура рабочей среды, ÅС

4 Условная пропускная способность Кvу,  м3/ч

5 Характеристика пропускная

6 Диапазон регулирования

7 Класс герметичности затвора

8 Уплотнение в затворе

9 Вид присоединения к трубопроводу

10 Направление подачи рабочей среды

11 Положение затвора при отсутствии питания
(для клапанов с приводом)

12 Положение на трубопроводе

13 Уровень звукового давления, дБа, не более

14 Привод

15 Ручной дублер

Значение
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200,
250*, 300*, 400*
16, 25, 40, 63**, 100**, 160**
от -40 до 220
от -40 до 300
от -40 до 425
от -60 до 220
см. таблицу 3 ***
линейная
равнопроцентная
открыто-закрыто (для запорных/отсечных)
50:1 
А, В, С, D по ГОСТ  9455-2015
VI, V, IV по ГОСТ 9455-2015
металл - фторопласт
металл - металл
фланцевое по ГОСТ 33259-2015
приварное
под затвор
на затвор
сохраняет положение (СП)
нормально-открыт (НО)
нормально-закрыт (НЗ)
горизонтальное приводом вверх
вертикальное
80
без привода (под привод)
электрический
пневматический
ручной
без ручного дублёра
верхний
боковой

Примечание: * - указанные DN изготавливаются по запросу;
** - свыше DN50 - по запросу;
*** - только для регулирующих и запорно-регулирующих клапанов, запорные и
отсечные клапаны выполняются полнопроходными.



КПСР 400.1 РЭ
Лист

7Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИн
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Копировал Формат A4

Таблица 3 - Условная пропускная способность, ход штока, диаметры сёдел
и усилия на штоке клапана с неразгруженным по давлению затвором

DN

15
20
25
32
40
50

Усилие на штоке клапана, кН

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
на

 за
кр

ы
то

м
кл

ап
ан

е,
 Δ

Р,
 к

гс
/с

м
2

DN

40
50
65
80

100
Усилие на штоке клапана, кН

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я 
на

 за
кр

ы
то

м
кл

ап
ан

е,
 Δ

Р,
 к

гс
/с

м
2

3
6

10
16
20
25
30
35
40
60
80

100
120
160

Ход
штока,

мм

25

32
40

3
6

10
16
20
25
30
35
40
60
80

100

0,2 
0,22
0,24
0,27
0,3

0,32
0,34
0,37
0,4

0,45
0,5

0,55
0,6
0,8

Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч
25

Диаметр седла Ds, мм
32

Л; Р
Л; Р
Л; Р

2,0
2,2

 0,2 
0,22
0,24
0,27
0,3

0,32
0,34
0,37
0,4

0,45
0,5

0,55
0,6
0,8

 0,28
0,3

0,33
0,38
0,4

0,45
0,48
0,52
0,55
0,6

0,65
0,7

0,75
1,0

0,4
0,43
0,48
0,54
0,6

0,63
0,7

0,74
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,4

0,4
0,43
0,48
0,54
0,6

0,63
0,7

0,74
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,4

0,66
0,71
0,8
0,9

0,96
1,05
1,13
1,22
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9

0,8
0,87
0,95
1,0
1,2

1,27
1,33
1,48
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
2,4

1,0
1,1
1,2

1,35
1,45
1,6

1,71
1,85
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,2

1,1
1,2
1,3

1,45
1,55
1,7
1,8
2,0
2,1
2,5
2,9
3,3
3,7
4,3

1,1
1,2

1,32
1,5
1,6

1,75
1,9
2,1
2,3
2,9
3,5
4,1
4,7
5,8

1,3
1,4

1,55
1,75
1,9

2,05
2,2
2,4
2,6
3,4
4,2
5,0
5,8
7,5

1,3
1,4

1,55
1,75
1,9

2,05
2,2
2,4
2,6
3,4
4,2
5,0
5,8
7,5

1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
4,2
5,4
6,6
7,8
10

1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
4,2
5,4
6,6
7,8
10

1,6
1,75
1,9
2,2

2,35
2,5

2,75
2,95
3,2
4,6
6,0
7,4
8,8

11,8

Ход
штока,

мм

10
16

20

25

Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч
0,16

Диаметр седла Ds, мм
3

Л; Р Л; Р
4

Л; Р
6

Л; Р Л; Р
Л; Р

8
Л; Р
Л; Р

10
Л; Р
Л; Р
Л; Р

12
Л; Р
Л; Р
Л; Р

15
Л; Р
Л; Р
Л; Р
Л; Р

17

Л; Р
Л; Р
Л; Р

20

Л; Р
Л; Р
Л; Р
Л; Р

Л; Р
Л; Р
Л; Р
Л; Р

23

Л; Р
Л; Р
Л; Р
Л; Р

Л; Р
Л; Р
Л; Р

25

Л; Р
Л; Р
Л; Р

0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 16

32 40 50 63 80 100 125 160

37 45 52 60 70 75 82 95
Л; Р
Л; Р Л; Р
Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р
Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р

Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р Л; Р

2,4 2,8 3,3 3,8 4,2 4,8 5,2 6,0
2,6 3,0 3,6 4,1 4,5 5,2 5,6 6,5

2,4 2,9 3,3 3,9 4,5 5,0 5,7 6,5 9,0
2,8 3,1 3,8 4,5 5,2 6,0 8,0 10,2 14,2
3,2 3,4 4,1 5,1 7,0 8,4 10,2 13 17,7
3,6 4,0 4,8 6,3 8,6 10,5 13 17 22,1
4,0 4,8 5,7 8,0 10,5 13 15,5 20
4,4 5,6 6,8 9,4 12,4 14,4 18 23
4,8 6,4 7,8 10,5 14,5 17 20
7,3 9,6 14,3
9,7
12

12,9
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Таблица 4 - Условная пропускная способность, ход штока, диаметры сёдел
и усилия на штоке клапана с разгруженным по давлению затвором
DN

50

100

125
150
200

Усилие на штоке клапанной части, кН
Перепад давления на закрытом

клапане,  ΔР, кгс/см2

3
6

10
16
20
25
30
35
40
60
80

100
120
160

DN
50

2.2
2,6
3,3
4,2
4,8
5,3
6,4

100
2,2
2,5
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
6,0
8,0
10
12
14

125
3,5
3,8
4,2
4,7
5,1
5,6
6,0
6,5
7,0

150
4,0
4,4
4,8
5,4
5,8
6,4
6,9
7,5
8,0

200
5,6
6,1
6,7
7,5
8,1
8,9
9,6

10,4
11,1

PN,
кгс/см2

63-160
16-40

63-160
16-40
16-40
16-40

Ход
штока,

мм
25

50

60
80

Диаметр
седла Ds,

мм
45

95

120
150
195

Условная пропускная способность, Кvу, м3/ч
32

Л; Р
40

Л; Р
50

Л; Р

63

Л; Р

80

Л; Р

100

Л; Р

Л; Р
Л; Р

 

125

Л; Р

Л; Р
Л; Р

160

Л

Л; Р
Л; Р
Л; Р

200

Л; Р
Л; Р
Л; Р

250

Л; Р
Л; Р

320

Л; Р
Л; Р

400

Л; Р

500

Л; Р

630

Л; Р

2.2 Габаритные, присоединительные размеры и масса фланцевых
клапанов стандартного (до 300 ÅС) и высокотемпературного (до 425 ÅС)
исполнения приведены в таблице 5 и рисунке 2.

Таблица 5 - Габаритные, присоединительные размеры и масса фланцевых
клапанов

DN

15

20

25

32

40

50

65
80

100

125
150
200

PN,
кгс/см2

16-40
63-160
16-40

63-160
16-40

63-160
16-40

63-160
16-40

63-160
16-40

63-160
16-40
16-40
16-40

63-160
16-40
16-40
16-40

L,
мм

130
180
150
190
160
200
180
240
200
260
230
300
290
310
350
430
400
480
600

В,
мм

95
105
105
125
115
135
135
150
145
165
160
195
180
195
230
274
270
300
400

Н, мм

300ºС
241
273
261
295
280
298
288
311
311
308
319
388
391
400
437
545
478
530
670

425ºС
291
323
311
345
350
368
358
401
401
408
409
488
491
500
537
645
578
630
859

Н₁, мм

300ºС
79
95
94

112
108
115
106
120
123
120
124
155
166
168
187
273
208
240
330

425ºС
129
145
144
162
178
285
176
210
213
210
214
255
266
268
287
373
308
340
450

D,
мм

65

h,
мм

95

110

a,
мм

20
-2

5

b,
мм

21
-3

0

Z

М10

М12×1,25
М10

М12×1,25
М10

М12×1,25
М10

М12×1,25
М10

М12×1,25

М16×1,5

М14×1,5

М16×1,5

Масса, кг, не более
Неразгруженная

конструкция
300ºС

5,2
9,0
6,0

13,8
7,5

18,0
9,2
22

12,2
27

18,8
42

25,4
32,5
50

425ºС
6,0

10,2
6,8

15,3
8,5

19,5
10,1
24

13,4
29

15,8
50
27
36
54

Разгруженная
конструкция

300ºС

44

48
120
73

125
265

425ºС

52

52
125
77

128
273
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L

H

D

Z

B

H
1

h

b

a

BL

H

Z

H
1

h
a

Db

                              а)                                                                                           б)
Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры фланцевых
клапанов: а) стандартное исполнение (до 300 ÅС); б) высокотемпературное
исполнение (до 425 ÅС)

Примечание: параметры приварных клапанов предоставляются по запросу.

2.3 Сведения о материалах основных деталей клапана приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Материал основных деталей клапана

Деталь

Корпус

Крышка
Шток
Плунжер
Клетка
Седло
Уплотнение
штока
Уплотнение
плунжера
Уплотнение
фланцев

Материал
сталь 25Л /
сталь 20 
сталь 20

сталь 14Х17Н2 */** / сталь 20Х13 *** / сталь 12Х18Н10Т и др.
сталь 14Х17Н2 */** / сталь 20Х13 *** / сталь 12Х18Н10Т и др.
сталь 14Х17Н2 */** / сталь 20Х13 *** / сталь 12Х18Н10Т и др.
сталь 14Х17Н2 */** / сталь 20Х13 *** / сталь 12Х18Н10Т и др.

PTFE2 / PTFE + наполнители * / ТРГ3 **/***

PTFE / PTFE + наполнители * / ТРГ **/***

PTFE / PTFE + наполнители * / ТРГ **/***

сталь 20ГЛ /
сталь 09Г2С
сталь 09Г2С

сталь 12Х18Н9ТЛ / сталь 10Х18Н9Л /
сталь 12Х18Н10Т и др.
сталь 12Х18Н10Т и др.

Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право применять материалы
отличные от представленных, исходя из пожеланий заказчика и условий эксплуатации
изделия.
*     - материал внутренних деталей «по умолчанию» для исполнения клапана до 220 ºС;
**   - материал внутренних деталей «по умолчанию» для исполнения клапана до 300 ºС;
*** - материал внутренних деталей «по умолчанию» для исполнения клапана до 425 ºС.
____________________________
2 Фторопласт
3 Терморасширенный графит
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2.4 Классы герметичности клапана приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Классы герметичности

Тип
затвора

м
ет

ал
л 

- P
TF

E
м

ет
ал

л 
- м

е т
ал

л
Исполнение

затвора

неразгруженное
(DN50 - DN100)

разгруженное
(DN100 - DN200)

неразгруженное
(DN15 - DN40)

неразгруженное
(DN50 - DN100)

разгруженное
(DN100 - DN200)

Уплотнение
плунжера

PTFE+металл;
ТРГ

PTFE+металл;
ТРГ

Класс герметичности
по ГОСТ 9544

жидкости
А

VI

А

VI

À

VI

C

IV

С

IV

D

D

С

D

газы, пары
Вид

клапана

запорно-регулирующий,
отсечной, запорный

регулирующий,
запорно-регулирующий
запорно-регулирующий,

отсечной, запорный
регулирующий,

запорно-регулирующий
запорно-регулирующий,

отсечной, запорный
регулирующий,

запорно-регулирующий
запорно-регулирующий,

отсечной, запорный
регулирующий,

запорно-регулирующий
запорно-регулирующий,

отсечной, запорный
регулирующий,

запорно-регулирующий

2.5 Показатели надежности и долговечности клапана приведены в
таблице 8.   
Таблица 8 - Показатели надежности и долговечности

Наименование показателя
1 Назначенный срок службы, лет

2 Назначенный ресурс, циклов, не менее

3 Назначенный срок хранения, лет

4 Полный ресурс, ч (цикл), не менее

5 Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее
6 Вероятность безотказной работы в течение назначенного
срока службы (ресурса), не менее

Значение
30

3 000

3

240 000 (3 000)

5

0,998
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3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1 Состав изделия

3.1.1 В состав клапана (рисунок 3) входят: клапанная часть 1,
непосредственно управляющая потоком рабочей среды; исполнительный
механизм 2, обеспечивающий работу затвора клапана; дополнительное
оборудование к исполнительному механизму 3, обеспечивающие
управление им и выдачу информационных сигналов.

3.1.2 В качестве исполнительного механизма используется
электрический прямоходный привод (ЭИМ), пневматический мембранный
привод одностороннего действия с возвратными пружинами (МИМ),
ручной привод.

3.1.3 Дополнительное оборудование: блок местного управления,
фильтр-регулятор, позиционер, электромагнитный клапан, блок концевых
выключателей и другое применяются согласно требований заказа.

3.1.4 Более подробная информация об исполнительном механизме и
дополнительном оборудовании изложена в эксплуатационной
документации на данные изделия.

1

2

1

2

3

1

2

                         а)                                       б)                                      в)

1 - клапанная часть; 2 - исполнительный механизм;
3 - дополнительное оборудование
Рисунок 3 - Состав клапана: а) клапан с ЭИМ; б) клапан с МИМ; в) клапан с
ручным приводом
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3.2 Устройство

3.2.1 Клапан состоит из следующих основных элементов: корпуса с
присоединительными фланцами или патрубками под приварку к
трубопроводу, крышки, затвора (дросселирующего узла), сальникового узла
и привода. 

3.2.2 Клапан имеет три основных конструктивных исполнения в
зависимости от температуры рабочей среды: стандартное - до 220 ÅС
(рисунок 2а); среднетемпературное - до 300 ÅС (рисунок 2а);
высокотемпературное - до 425 ÅС (рисунок 2б).

Среднетемпературное исполнение выполняется без использования
фторопластов. Высокотемпературное исполнение имеет удлинённую
крышку с рёбрами охлаждения и удлинённый шток. Данная конструкция
позволяет уменьшить воздействия высоких температур на сальниковый
узел, а также привод и дополнительное навесное оборудование.     

3.2.3 Клапан имеет три конструктивных исполнения затвора
(дросселирующего узла): плунжерное неразгруженное с ввёртным седлом
(рисунок 4), плунжерное неразгруженное с быстросъёмным седлом
(рисунок 5) и клеточное разгруженное с быстросъёмным седлом (рисунок
6) для применения в зависимости от условий эксплуатации.

В клапанах конструкций с быстросъёмным седлом (рисунок 5, 6)
седло 3 фиксируется в корпусе 1 нажимной камерой 4 (рисунок 5) или
клеткой 4 (рисунок 6), в клапанах с ввёртным седлом (рисунок 4) седло 3
жёстко и герметично фиксируется в корпусе 1.

В клапане с неразгруженным затвором (дросселирующим узлом)
пропускная характеристика реализуется формой плунжера, с разгруженным
- формой отверстий клетки.

3.2.4 Плунжерный неразгруженный затвор (дросселирующий узел)
состоит из седла 3 и плунжера 5 (рисунки 4 и 5), клеточный разгруженный -
седла 3, клетки 4 и плунжера 5 (рисунок 6).

3.2.5 Седло 3 является неподвижной частью затвора, имеет
коническую уплотнительную поверхность, к которой плотно прижимается
коническая уплотнительная поверхность плунжера 5.

3.2.6 Плунжер является подвижной частью затвора, предназначен для
изменения и перекрытия проходного сечения затвора. В неразгруженном по
давлению плунжере проходное сечение образуется между седлом и
профилированной поверхностью плунжера, в разгруженном - между
профилированными отверстиями клетки и цилиндрической поверхностью
плунжера.
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1

2

3

4

5

6
7

8

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - седло; 4 - плунжер; 5 - шток; 6 - шпилька;
7 - гайка; 8 - прокладка.

Рисунок 4 - Плунжерный неразгруженный затвор с ввёртным седлом
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1

2

3

5

6 7
8

9

4

10

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - седло; 4 - нажимная камера; 5 - плунжер; 6 -
шток; 7 - шпилька; 8 - гайка; 9, 10 - прокладка.

Рисунок 5 - Клеточно-плунжерный неразгруженный затвор с
быстросъёмным седлом
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3.2.7 Разгруженный затвор отличается наличием разгрузочной
камеры, образованной между крышкой 2 и верхней поверхностью плунжера
5 (рисунок 6). Перепускные отверстия, выравнивая давление с обеих сторон
плунжера, обеспечивают значительное снижение усилий на штоке 6 от
давления рабочей среды.

1

2

3
5

6

7
8

9

4

11

10

12

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - седло; 4 - клетка; 5 - плунжер; 6 - шток; 7 - 
шпилька; 8 - гайка; 9, 10, 11 - прокладка; 12 - уплотнение плунжера.

Рисунок 6 - Клеточный разгруженный затвор

3.2.8 Перемещение плунжера осуществляет шток 6, соединенный с
приводом посредством муфты (рисунок 3). 

3.2.9 Герметизация разгрузочной камеры осуществляется
фторопластовым уплотнением (PTFE) с пружиной из нержавеющей стали
12, либо кольцами из терморасширенного графита (ТРГ) (рисунок 6).
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3.2.10 Уплотнение крышки с корпусом, седла с корпусом
осуществляется прокладками 9 и 10, клетки с крышкой - прокладкой 11.

3.2.11 Шток 6 осуществляет поступательное движение относительно
крышки 2. Герметичность клапана между штоком и крышкой обеспечивает
сальниковый узел.

3.2.12 Клапан имеет два исполнения сальникового узла: с
уплотнением из шевронных фторопластовых манжет и с уплотнением из
графитовых колец (рисунок 7а, б).

В сальниковом узле на рисунке 7а герметичность штока относительно
внешней среды обеспечивает пакет шевронных фторопластовых манжет 1 с
постоянным поджатием пружиной 2.

На рисунке 7б показан сальниковый узел с уплотнением из
графитовых колец, которые укладываются в сальниковую камеру крышки
между втулкой подсальниковой 6 и грундбуксой 3. Грязесъёмник 4
препятствует попаданию в сальниковый узел пыли и грязи из внешней
среды (в исполнении сальника с кольцами из ТРГ (рис.7б) может не
устанавливаться).

3

5

6

4

3

1

2

          
                                  а)                                                            б)
1 - пакет шевронных фторопластовых манжет; 2 - пружина; 3 - грундбукса;
4 - грязесъёмник; 5 - комплект колец из ТРГ; 6 - втулка подсальниковая.  
Рисунок 7 - Сальниковый узел: а) с уплотнением из шевронных
фторопластовых манжет; б) с уплотнением из колец ТРГ

3.2.13 Управление клапаном осуществляется приводом
электрическим, пневматическим или ручным.

3.2.14 Электрический привод состоит из электродвигателя, редуктора,
прямоходного модуля, блока местного управления, датчика положения,
конечных выключателей, местного указателя положения штока и ручного
дублера.
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3.2.15 Органы управления и индикации блока местного управления
обеспечивают задание режимов управления клапаном, местное управление,
настройку, индикацию состояния привода и арматуры.

3.2.16 Клапан, в зависимости от назначения, комплектуется приводом
с функцией безопасности «нормально закрытый» (при отсутствии питания
шток выдвинут), либо «нормально открытый» (при отсутствии питания
шток втянут), либо «сохраняет положение» (при отсутствии питания шток
сохраняет положение).

3.2.17 Электропривод управляет работой клапана:
а) непосредственно на месте установки с помощью кнопок блока

местного управления;
б) дистанционно, по командным сигналам, поступающим от

устройства верхнего уровня:
- дискретными сигналами управления «Открыть», «Закрыть», «Стоп»,

«Авария»;
- аналоговым сигналом (4-20 мА) или с использованием алгоритма

аналогового ПИД-регулирования;
- цифровыми сигналами по протоколу HART, Modbus RTU или

Profibus DP с возможностью резервирования каналов интерфейса;
в) ручное, при монтаже и настройке, в аварийных ситуациях.
3.2.18 Электропривод обеспечивает:
- формирование выходных сигналов и передачу их устройству

верхнего уровня;
- контроль текущего положения выходного штока или усилия на

штоке;
- отключение электродвигателя при срабатывании датчика

температуры двигателя;
- самодиагностику: контроль исправности элементов привода;
- индикацию на мониторе текущего положения затвора клапана,

усилия на штоке, состояния привода, режима управления;
- контроль напряжения и тока;
- ведения архива событий.
3.2.19 Клапан с пневматическим приводом имеет три основные

типовые схемы пневмоавтоматики: для регулирующего клапана (рисунок
8а); для запорно-регулирующего клапана (рисунок 8б) и для отсечного
(рисунок 8в).

3.2.20 Регулирующий клапан должен иметь возможность
поддержания любого промежуточного заданного положения.
В качестве регулирующего органа используется электропневматический
позиционер (ЭПП). Задание поступает позиционеру в виде управляющего
токового сигнала 4…20 мА. Питание позиционера также осуществлятся за
счёт данного сигнала. Позиционер может иметь возможность цифровой
связи по протоколу HART.
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Поступающий в позиционер воздух очищается и редуцируется
фильтром-регулятором (ФР).

В схеме может вместо электропневматического позиционера
применяться пневматический, который управляется пневматическим
сигналом давления 20…100 кПа.

3.2.21 Отсечной клапан принимает два положения  «открыт» и
«закрыт».

Питание пневмопривода мембранного пружинного (ПМ) -
пневматическое через фильтр-редуктор (ФР). Управление  электрическое,
посредством электромагнитного клапана (ЭМК).

Обратную связь обеспечивает блок конечных выключателей.
При отключении пневматического или электрического питания

воздух из пневмопривода (ПМ) сбрасывается в атмосферу и клапан
занимает начальное положение.

3.2.22 Запорно-регулирующий клапан должен совмещать функции
первых двух схем. Поэтому поддержание промежуточных положений
клапана осуществляется с помощью позиционера, а электромагнитный
клапан обеспечивает быстрый перевод затвора в положение «открыт» или
«закрыт».

3.2.23 В зависимости от расположения пружин в мембраной коробке
привода, шток в исходном положении (при отсутствии питания) либо
выдвинут, либо втянут, соответственно клапан имеет нормально-закрытый
(НЗ) либо нормально-открытый (НО) затвор.

Привод оснащен местным указателем положения штока и ручным
дублером (опция).

3.2.24 Ручной привод осуществляет управление клапаном через
маховик, который связан с бугельным узлом, превращающим вращательное
движение маховика в поступательное движение штока привода. Шток
привода жёстко связан со штоком клапана.

а)
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б)

в)

Рисунок 8 - Типовые схемы пневмоавтоматики: а) регулирующий клапан;
б) отсечной клапан; в) запорно-регулирующий клапан.

3.3 Принцип работы

3.3.1 Принцип работы клапана основан на изменении параметров
(давление, расход) рабочей среды путем изменения проходного сечения
потока. 

3.3.2 При использовании электропривода командный электрический
сигнал, в зависимости от величины, изменяет направление вращения и
время работы двигателя. В результате положение плунжера регулируется,
от максимально открытого до полностью закрытого.

3.3.3 При использовании пневмопривода управляющий токовый или
пневматический сигнал, поступающий в позиционер, в зависимости от
величины, изменяет количество сжатого воздуха, поступающего в
мембранную коробку привода, воздух либо нагнетается в мембранную
полость, либо сбрасывается из нее. В результате положение плунжера
регулируется, от максимально открытого до полностью закрытого.
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3.3.4 При использовании ручного привода вращение маховика
человеком преобразуется в поступательное движение штока клапана, что
позволяет управлять клапаном.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Порядок распаковки

4.1.1 Распаковку клапана рекомендуется производить вблизи места
его монтажа.

4.1.2 Транспортирование клапана к месту монтажа должно
производиться с соблюдением всех предосторожностей, гарантирующих
защиту от повреждений. 

4.1.3 Перед распаковкой ящика следует убедиться в сохранности
тары. При наличии ее повреждений, составить аварийный акт и обратиться
в транспортную организацию с рекламацией.

4.1.4 Проверить содержимое ящика на соответствие упаковочному
листу, на предмет отсутствия видимых повреждений.

4.1.5 О всех дефектах, обнаруженных во время распаковки,
составляется акт и направляется в адрес изготовителя (поставщика).

4.1.6 Провести расконсервацию клапана: снять заглушки,
закрывающие фланцы, удалить консервационную смазку с кромок фланцев.

4.2 Порядок монтажа

4.2.1 Перед монтажом следует проверить:
- соответствие технических характеристик клапана

эксплуатационным требованиям;
- состояние внутренних полостей клапана и трубопровода, доступных

для осмотра. При обнаружении посторонних предметов, окалины в
трубопроводе, необходимо произвести промывку и продувку клапана,
трубопровода;

- состояние крепежных соединений;
- работоспособность клапана на испытательном стенде в соответствии

с п. 6.4.
4.2.2 Монтаж клапана должен производиться согласно проектной

документации с учетом требований «Правила устройства и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов» и настоящего руководства
по эксплуатации.

4.2.3 Клапан рекомендуется устанавливать горизонтально, приводом
вверх, в местах, доступных для осмотра и обслуживания, при этом прямые
участки трубопровода до и после клапана должны быть длиной не менее 6
номинальных диаметров клапана. Увеличение угла наклона клапана приводит
к снижению герметичности закрытого затвора и сальникового узла.
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4.2.4 Установка клапана на вертикальном трубопроводе (рисунок 9а)
или наклоне клапана свыше 30° относительно вертикальной плоскости на
горизонтальном трубопроводе (рисунок 9б) должна быть согласована с
производителем. В таком случае должна быть предусмотрена опора под
привод. Также при монтаже на горизонтальном трубопроводе с наклоном
(рисунок 9б) привод должен быть смонтирован таким образом, чтобы обе
распорных стойки располагались в одной вертикальной плоскости друг над
другом. Опора при этом не должна препятствовать обслуживанию и нести
изменения в конструкцию привода.

О
пр
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яе
тс

я
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 м
ес

ту
 у

ст
ан

ов
ки

Опора

Эластичная подкладка

Вертикальный
трубопровод

Клапан
с приводом

Определяется
по месту установки Опора

Эластичная подкладка

Клапан
с приводом

Горизонтальный
трубопровод

                               а)                                                                    б)

Рисунок 9 - Расположение клапана на трубопроводе: а) на вертикальном; б)
на горизонтальном с наклоном оси привода от вертикали 30 - 90°

4.2.5 Фланцы трубопровода должны быть установлены без перекосов.
Клапан не должен испытывать нагрузки от трубопровода. 

4.2.6 Направление рабочей среды должно совпадать с направлением
стрелки на корпусе.

4.2.7 В случае, если трубопровод не может быть тщательно очищен, а
рабочая среда содержит механические частицы размером более 70 мкм,
перед клапаном следует установить фильтр.

4.2.8 На рисунке 10 предоставлены варианты схем строповки. Для
подъема клапана использовать грузоподъемный механизм
соответствующей грузоподъемности. Строповку клапана производить
текстильными стропами, чтобы не повредить окрашенные поверхности и
электронные блоки привода. Стропы необходимо накидывать аккуратно.
Кроме того, принять меры предосторожности на случай обрыва строп.

4.2.9 Проверить на герметичность места присоединения клапана к
трубопроводу. 

4.2.10 Перед вводом новой трубопроводной системы в эксплуатацию
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необходимо удалить из трубопроводов загрязнения. Эта процедура
осуществляется путем очистки, промывки и продувки системы.

4.2.11 Произвести электрическое подсоединение электропривода
согласно схеме, указанной в эксплуатационной документации привода.

4.2.12 Произвести пневматическое и электрическое подсоединение
пневмопривода согласно схемам, указанным в эксплуатационной
документации.

      а)                                      б)                                   в)                               г)

Рисунок 10 - Схемы строповки: а) за проходные патрубки; б) за проушины;
в) за проушины привода; г) за стойки привода

4.3 Апробация изделия

4.3.1 Проверку работы клапана выполнять только после окончания
всех необходимых настроек.

Проверку клапана с электроприводом производить в двух режимах -
местном и автоматическом.

Местный режим:
- установить электропривод в местный режим управления;
- ручным дублером установить затвор в среднее положение;
- нажать кнопку «Закрыть». Электродвигатель привода должен

включиться в направлении закрытии и автоматически отключиться при
полном закрытии клапана. Проконтролировать состояние индикаторов,



КПСР 400.1 РЭ
Лист

23Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИн
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Копировал Формат A4

показаний на мониторе положения штока, усилия. При отключении
электродвигателя должен включиться индикатор «Закрыто»;

- нажать кнопку «Открыть». Электродвигатель привода должен
включиться в направлении открытия и автоматически отключиться при
полном открытии клапана. Проконтролировать состояние индикаторов,
показаний на мониторе положения штока, усилия.

- повторить процедуру 5 раз.
Автоматический режим:
Изготовителем электропривод подвергнут индивидуальному

согласованию с клапанной частью (прокалиброван). Согласование
заключается в том, что крайним положения затвора - «закрыто» (ход 0) и
«открыто» (ход номинальный) соответствует входящий на электропривод
управляющий токовый сигнал величиной 4 мА и 20 мА.

4.3.2 Для осуществления апробации, первоначального пуска клапана с
электроприводом, необходимо:

- подать напряжение на электропривод;
- подать на электропривод сигнал «20 мА» («4 мА»). Шток должен

выдвинуться и занять положение «Закрыто»;
- подать на электропривод сигнал «4 мА» («20 мА»). Шток должен

переместиться на величину номинального хода, занять положение
«Открыто»;

- подать на электропривод сигнал «12 мА». Шток должен занять
положение 0,5 номинального хода.

Проверить:
- срабатывание конечных выключателей;
- плавность хода штока. Заклинивание, рывки штока не допускаются;
- величину хода штока.
4.3.3 Для осуществления апробации, первоначального пуска клапана с

пневмоприводом, необходимо:
- подать сжатый воздух на клапан;
- подать на позиционер сигнал «20 мА» («4 мА»), для

пневмопозиционера «0,2 кгс/см2» (1 кгс/см2). Шток должен выдвинуться и
занять положение «Закрыто»;

- подать на позиционер сигнал «4 мА» («20 мА»), для
пневмопозиционера «1 кгс/см2» (0,2 кгс/см2). Шток должен переместиться
на величину номинального хода, занять положение «Открыто»;

- подать на позиционер сигнал «12 мА» (0,6 кгс/см2). Шток должен
занять положение 0,5 номинального хода.

Проверить:
- срабатывание конечных выключателей, работу электромагнитного

клапана при наличии;
- плавность хода штока. Заклинивание, рывки штока не допускаются;
- величину хода штока.
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4.4 Использование изделия

4.4.1 Эксплуатация клапана производится в соответствии с
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов».

4.4.2 Во время работы необходимо:
- следить за работой оборудования, отсутствием посторонних шумов,

вибраций;
- следить за герметичностью соединений.

4.5 Действия в экстремальных случаях

4.5.1 В случае обнаружения отклонений в работе клапана -
возникновение шумов, стука, вибраций, необходимо отключить клапан от
пневмо- и электросети, прекратить подачу рабочей среды на клапан,
поставить в известность ответственное лицо, устранить неисправность;

 4.5.2 В случае возникновения пожара немедленно отключить клапан
от пневмо- и электросети, вызвать пожарную охрану, принять меры по
тушению пожара первичными средствами.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При монтаже и эксплуатации клапана должны соблюдаться
требования ГОСТ 12.2.063-81 «Арматура промышленная трубопроводная.
Общие требования безопасности», «Правила устройства и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов», «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» а также
требования техники безопасности, действующие у потребителя. 

5.2 К эксплуатации и обслуживанию клапана допускаются лица,
достигшие возраста, установленного органами охраны труда, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по
технике безопасности. 

5.3 Все работы по техническому обслуживанию клапана производить
при снятом с клапана напряжении и давлении воздуха, отсутствии в
клапане давления рабочей среды, остывшем клапане.

5.4 При выполнении любой процедуры по обслуживанию необходимо
надеть спецодежду, защитные перчатки и средства защиты глаз.

5.5 Для предотвращения искрообразования и воспламенения
взрывоопасной среды электропривод необходимо устанавливать в местах,
исключающих возможность его соударения с любыми механическими
частями.

5.6 Все работы по монтажу и ремонту привода, снятие крышки
вводного устройства (клеммной коробки) следует выполнять при
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полностью отключенном напряжении питания, а на щите управления
необходимо закрепить табличку с надписью: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - 
РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

5.7 Проверку работоспособности привода (ЭИМ или МИМ)
проводить вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

5.8 Подача напряжения питания на силовые цепи, цепи управления и
сигнализации во взрывоопасной зоне допускается только после
выполнения всех работ по уплотнению кабельных вводов и закрытию
крышки вводного устройства.

5.9 Настройка привода должна проводиться без вскрытия оболочки
корпуса привода при подключенном напряжении питания.

5.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать клапан для рабочей среды, отличной от указанной в

опросном листе;
- использовать клапан при параметрах рабочей среды, превышающих

указанные в настоящем руководстве по эксплуатации;
- использовать клапан при обратном направлении потока рабочей

среды;
- эксплуатировать неисправный клапан;
- производить работы по техническому обслуживанию при наличии

давления рабочей среды в полости клапана, без снятия напряжения с
питающей электрической линии;

- закручивать-откручивать любой крепеж при наличии давления в
клапане;

- использовать клапан в качестве опоры для трубопровода;
- класть на клапан отдельные детали или инструмент;
- применять удлинители для затяжки крепежных деталей;
- применять клапан вместо заглушки при испытаниях;
- эксплуатировать клапан без заземления;
- эксплуатировать клапан и кабели с механическими повреждениями;
- эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной

документации;
- применять устройства с открытым пламенем для обогрева арматуры

(обогрев производится подогретым воздухом, паром или
электронагревательными устройствами во взрывобезопасном исполнении;

-  производить перемещение штока привода давлением сжатого газа
из переносных баллонов;

- применять для управления арматурой рычаги, удлиняющие плечо
штурвала ручного дублера, не предусмотренные инструкцией по
эксплуатации.
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Общие указания

6.1.1 Техническое обслуживание клапана осуществляется
подготовленным персоналом в соответствие с действующими у
потребителя инструкциями.

6.1.2 Для клапана установлены следующие виды технического
обслуживания:

- периодическое техническое обслуживание ТО-1 (плановый осмотр),
проводимое в соответствии с установленным у потребителя план-графиком,
но не реже одного раза в месяц;

- периодическое техническое обслуживание ТО-2 (сезонное
обслуживание), проводимое не реже одного раза в год или по результатам
ТО-1. Для потребителей с непрерывным технологическим процессом
периодическое ТО-2 проводится во время плановой остановки
оборудования;

- периодическое техническое обслуживание ТО-3 (детальное
обслуживание), проводимое не реже одного раза в 5 лет для клапанной
части и не реже одного раза в 3 года для электропривода и пневмопривода,
если другое не указано в документации на привод, или по результатам
ТО-2;

- техническое освидетельствование.
6.1.3 Техническое обслуживание комплектующих изделий проводить

в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

6.2 Порядок проведения

6.2.1 ТО-1 включает в себя внешний осмотр клапанной части и
привода на отсутствие повреждений, без вскрытия оболочки и отключения
привода, без применения дополнительного оборудования, без остановки
технологического процесса.

Перечень работ ТО-1:
-  контроль отсутствия видимых утечек рабочей среды;
-  контроль состояния уплотнений;
-  контроль плавности хода штока. Убедиться в отсутствии рывков

при движении штока;
- контроль соответствия классу взрывоопасной зоны. Убедиться, что

электрооборудование установлено в зоне класса 1 или зоне класса 2; 
-  контроль целостность защитной оболочки электрооборудования; 
- контроль отсутствия следов вскрытия оболочки

электрооборудования и изменения подключения внешних цепей и
заземления;

- контроль наличия крепежных деталей, заглушек, отсутствия на них
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коррозии. Убедиться в отсутствие видимых повреждений кабелей и
кабельных вводов;

- контроль заземляющих проводов и зажимов заземления на
отсутствие обрывов и коррозии на заземляющем зажиме;

-  контроль состояния маркировки клапана.
6.2.2 ТО-2 проводится без вскрытия оболочки и отключения

электрооборудования, с применением инструментов и
контрольно-измерительного оборудования.

Перечень работ ТО-2:
-  провести работы ТО-1;
-  удалить загрязнения с наружных поверхностей клапана;
- проверить соответствие подгруппы и температурного класса.

Убедиться, что место установки электрооборудования соответствует
заявленной подгруппе и температурному классу;

- очистить крепежные детали от коррозии и при необходимости
затянуть;

- проверить кабельные вводы на соответствие вида взрывозащиты
электрооборудования и плотно затянуть. При легком подергивании кабель
не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения.

6.2.3 ТО-3 для клапанной части заключается в проверке состояния
внутренних деталей: плунжера, штока, седла, клетки, корпуса, крышки,
уплотнений. Обязательной замене подлежат быстроизнашиваемые детали:
прокладки; уплотнение штока, уплотнение плунжера (для разгруженной
конструкции), уплотнение затвора «металл-PTFE».

ТО-3 для электрооборудования заключается в проведении работ ТО-1,
ТО-2 и проверке полного сопротивления заземления. Сопротивление
заземляющего устройства, к которому подсоединен привод, должно быть
не более 10 Ом, сопротивление заземляющего зажима 0,1 Ом.

Перечень работ ТО-3:
- демонтаж клапана с трубопровода;
- полная разборка клапана;
- промывка деталей;
- визуальный, инструментальный и неразрушающий контроль

состояния деталей с целью выявления недопустимых дефектов от коррозии,
эрозии, кавитации, усталостного состояния металла, в том числе замеры
толщин стенок корпусных деталей;

- дефектация, ремонт или замена изношенных деталей;
- сборка клапана;
- проверка работоспособности клапана;
- настройка клапана.
6.2.4 Контроль толщины стенок корпусных деталей рекомендуется

проводить ультразвуковым методом. По результатам измерений,
составляют эскиз корпуса и крышки с указанием точек измерений. Эскиз
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прилагают к паспорту клапана.

6.3 Техническое освидетельствование

6.3.1 Техническое освидетельствование проводится органами
государственной инспекции и надзора:

- после монтажа клапана, перед пуском в эксплуатацию;
- во время эксплуатации 1 раз в 3 года;
- после капитального ремонта;
- после нахождения клапана (в составе трубопровода) в состоянии

консервации более 2 лет;
- после окончания срока службы клапана.
6.3.2 Техническое освидетельствование клапана включает:
- наружный осмотр на соответствие клапана технической

документации и требованиям «Правила устройства и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов»;

- испытание на работоспособность.

6.4 Проверка работоспособности

6.4.1 Проверка работоспособности клапана производится до и после
проведения монтажа, после ремонта, технического освидетельствования в
объёме, указанном в таблице 9.

Таблица 9 - Порядок проверки работоспособности
Наименование

работы
Испытания на плотность
корпусных деталей и 
герметичность
уплотнений

Вода давлением PN кгс/см2 в течение 180 с.
Трехкратное перемещение затвора на
открытие-закрытие

Отсутствие утечек
или «потений»

Контроль плавности
хода привода Визуальный контроль

Отсутствие
заеданий, рывков,
посторонних шумов

Испытания на
герметичность затвора

Вода давлением 1,1 Pр кгс/см2 в течение 300 с,
если рабочая среда - неопасные жидкости, а клапан
отсечной или запорно-регулирующий.

Вода давлением 4 кгс/см2 в течении 300 с, если
рабочая среда - неопасные жидкости, а клапан
регулирующий.

Воздух давлением 6 кгс/см2 в течении 240с,
если рабочая среда - газы или опасные жидкости, а
клапан отсечной или запорно-регулирующий.

Воздух давлением 4 кгс/см2 в течении 240с,
если рабочая среда - газы или опасные жидкости, а
клапан регулирующий.    

Определяется
согласно классу
герметичности
и соответствующей
ему норме
герметичности

Испытания на прочность
корпусных деталей Вода давлением 1,5 PN кгс/см2 в течение 180 с

Отсутствие
механических
разрушений либо
остаточных
деформаций

Средства испытаний Контрольные значения
параметров
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6.4.2 Результаты проверки работоспособности заносятся в
эксплуатационный журнал.

6.4.3 После испытаний у клапана следует повторно подтянуть
резьбовые соединения.

6.5 Критерии предельного состояния

6.5.1 Предельное состояние клапана - состояние, при котором его
дальнейшая эксплуатация небезопасна или нецелесообразна, либо
восстановление его работоспособного состояния невозможно или
нецелесообразно.

6.5.2 Критериями предельного состояния клапана являются:
- достижение назначенного ресурса;
- разрушение или утонение стенок корпусных деталей выше

допустимого;
- заклинивание штока в подвижном соединении;
- изменение размеров и точности деталей в связи с износом или

коррозией, препятствующее нормальной эксплуатации клапана;
- необратимые разрушения деталей, вызванные старением материала.
6.5.3 При потерях работоспособности, не квалифицируемых как

предельное состояние, необходимо устранить последствия отказа или
выполнить техническое обслуживание.

6.6 Демонтаж, дефектация и монтаж составных частей

6.6.1 Порядок полной разборки клапана:
- отсоединить от клапана линии, подводящие электрический ток,

сжатый воздух. Убедиться, что привод не может неожиданно открыть или
закрыть клапан;

- для прекращения подачи рабочей среды на клапан использовать
байпасную линию или полностью остановить технологический процесс.
Сбросить рабочее давление с обеих сторон клапана, слить рабочую среду с
обеих сторон клапана;

- демонтировать клапан с трубопровода, предприняв меры по
недопущению воздействия рабочей среды на обслуживающий персонал;

- удалить из клапана остатки рабочей среды;
- ручным дублером установить плунжер в среднее положение;
- снять муфту, соединяющую шток привода и шток клапанной части;
- открутить кольцевую гайку, снять привод;
- выкрутить грундбуксу;
- отвинтить гайки, крепящие крышку;
- осторожно поднять крышку, убедившись, что шток остается в

корпусе. Это позволит избежать падения узла «шток-плунжер-клетка»
после его частичного подъема и повреждения рабочих поверхностей. Если
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при поднятии крышки обнаружится, что клетка прилипла к крышке, клетку
необходимо поддержать, либо ударить по штоку молотком из мягкого
металла чтобы шток вышел из крышки;

- положить крышку на картон или деревянную подставку для
предотвращения повреждения уплотнительных поверхностей;

Для клапанов неразгруженной конструкцией плунжера:
- извлечь из корпуса узел «шток-плунжер»;
- выбить штифт, фиксирующий шток в плунжере;
- рассоединить шток и плунжер;
- извлечь из крышки направляющую втулку (для конструкции с

быстросъёмным седлом);
- извлечь из корпуса нажимную камеру, седло и уплотнительную

прокладку (для конструкции с быстросъёмным седлом);
- осторожно вытолкнуть из крышки детали уплотнения штока,

используя стержень с закругленным концом или другой инструмент,
который не повредит поверхность стенки сальниковой камеры.

Для клапанов с разгруженной конструкцией затвора:
- извлечь из корпуса узел «шток-плунжер-клетка»;
- извлечь из клетки плунжер в сборе;
- выбить штифт, фиксирующий шток в плунжере;
- рассоединить шток и плунжер;
- отогнуть стопорные шайбы, снять кольцо, удалить уплотнительную

набивку (для клапанов с уплотнением из ТРГ), снять с плунжера
фторопластовую манжету (для клапанов с уплотнением плунжера из PTFE);

- извлечь из корпуса седло, уплотнительную прокладку;
- осторожно вытолкнуть из крышки детали уплотнения штока,

используя стержень с закругленным концом или другой инструмент,
который не повредит поверхность стенки сальниковой камеры.

Детали очистить от загрязнений. С уплотнительных поверхностей
крышки, корпуса, клетки, седла должны быть удалены все остатки
прокладки. Если в ходе данных операций на уплотнительной поверхности
появились зазубрины или другие повреждения, длинными и плавными
движениями отшлифовать поверхность вручную, используя наждачную
бумагу с зернистостью Р360. Остатки прокладки, а также царапины на
уплотнительной поверхности могут стать причиной протечек.

6.6.2 Методология дефектовочных работ - в соответствии со СТ
ЦКБА 099-2011 «Ремонт трубопроводной арматуры. Общее руководство по
ремонту».

По результатам дефектации узлов и деталей должна быть составлена
карта дефектации и ремонта, в которой подробно перечисляются дефекты
клапана в целом, каждого узла в отдельности и каждой детали, подлежащей
восстановлению или замене.

6.6.3 Проверить состояние уплотнительных поверхностей седла и



КПСР 400.1 РЭ
Лист

31Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИн
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Копировал Формат A4

плунжера. При наличии дефектов глубиной более 0,2 мм уплотнительную
поверхность седла заново притереть. При невозможности устранения
дефектов притиркой, произвести замену седла или плунжера.

6.6.4 Проверить состояние штока. При наличии на рабочей
поверхности следующих дефектов:

- износ, коррозия с утонением диаметра более d11;
- шероховатость поверхности более 0,32 мкм;
- прогиб более 0,1 мм на рабочем участке или 0,5 мм на всей длине

штока, шток заменить.
6.6.5 Проверить состояние сальниковой камеры. При шероховатости

поверхности более 3,2 мкм или коррозии поверхности с увеличением
диаметра более Н11, необходимо зачистить поверхность наждачной
бумагой.

6.6.6 Проверить состояние рабочей цилиндрической поверхности
клетки в клеточной разгруженной конструкции. При наличии на
поверхности дефектов или увеличении диаметра свыше Н10 и
шероховатости выше 0,32 мкм, клетку заменить.

6.6.7 Проверить состояние рабочей цилиндрической поверхности
плунжера. При наличии дефектов или утонении диаметра до h9 и
шероховатости свыше 0,32 мкм, плунжер заменить.

6.6.8 Проверить состояние фланцевых уплотнительных поверхностей.
На уплотнительных поверхностях фланцев допускаются отдельные
забоины, раковины, шлаковые включения, риски глубиной не более 0,5 мм
шириной не более 1/4 ширины уплотнительной поверхности и длиной в
направлении окружности не более 1/10 ее длины, но не более 15 мм.
Неплоскостность уплотнительной поверхности фланцев не должна
превышать 0,4 мм.

Проверить состояние грундбуксы и подсальниковой втулки. При
коррозии или износе внутреннего диаметра более Н11, а наружного
диаметра более h13, детали заменить. 

6.6.9 Уплотнения штока, уплотнение разгрузочной камеры и
уплотнение затвора «металл-PTFE» заменить.

6.6.10 Осмотреть остальные детали: деформация трущихся
поверхностей не допускаются.

6.6.11 Сборку клапана производить в последовательности обратной
разборке.

6.6.12 Перед сборкой резьбовые поверхности покрыть графитной
смазкой.

6.6.13 Порядок сборки фланцевого соединения:
- установить прокладку в паз, собрать крепеж;
- завинтить гайки до достижения контакта фланцев с прокладкой;
- затянуть крепеж, сжав прокладку на 0,4-0,8 мм. Затяжку крепежа

производить за 3-4 прохода, крутящим моментом на первом этапе - 30 % от
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расчетного, на втором - 60 % и на третьем этапе - полным. Затяжка крепежа
должна производиться в крестообразной последовательности.

Отклонение параллельности уплотнительных поверхностей фланцев -
не более 0,2 мм.

6.6.14 Для затяжки крепежа применять гаечные ключи с нормальной
длиной рукоятки, а также динамометрические ключи. Применение
различных рычагов в целях удлинения плеча не допускается.

6.6.15 Порядок установки уплотнения штока:
Установку уплотнительных графитовых колец осуществляют по

одному, с применением технологической втулки.
Применение ударных воздействий при обжатии уплотнительных

колец не допускается.
После укладки всех колец в сальниковую камеру, произвести

предварительную затяжку грундбуксы, обеспечивающую выборку зазоров,
и далее окончательную затяжку. После окончательной обтяжки произвести
5-6 циклов перемещения штока на величину хода с последующей
подтяжкой крепежа до расчетных усилий.

При укладке разрезных колец их располагают таким образом, чтобы
срезы отдельных колец последующего ряда были смещены друг
относительно друга на 90Å.

6.6.16 Порядок установки уплотнения плунжера:
- установить в место установки уплотнения в плунжере

фторопластовую манжету;
- фторопластовую манжету нагреть погружением в кипящую воду на

3-5 мин. Выполняется для облегчения монтажа и исключения разрыва
кольца при растяжении;

- при использовании графитовых колец уложить их по одному со
смещением срезов относительно друг друга на 90Å, поместив плунжер в
клетку; 

- установить на плунжер прижимное кольцо и прижать уплотнение.
6.6.17 При сборке клапана уплотнения из фторопласта следует

покрывать силиконовой смазкой.
Для уменьшения адгезии (налипания) графита контактирующие с ним

поверхности штока, грундбуксы, подсальниковой втулки, клетки натереть
графитом марки ГС ГОСТ 8295−73.

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ОТКАЗЫ) И СПОСОБЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1 Возможные неисправности (отказы) клапана, вероятные причины
возникновения отказа и способы их устранения приведены в таблице 10.

7.2 Отказы по пунктам 1, 2, 3 являются критическими, остальные
отказы существенные, но некритические.
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Таблица 10 - Возможные отказы и способы их устранения
Возможные 

неисправности (отказы) Вероятная причина Способ устранения

1 Нарушена герметичность
корпусных деталей, сварных
соединений - пропуск рабочей
среды через стенки корпуса,
крышки, сварной шов

Развитие несплошностей

Заменить детали

2 Нарушена герметичность
прокладочного соединения -
пропуск рабочей среды через
уплотнение «крышка-корпус»

Ослабление затяжки гаек Равномерно подтянуть гайки

3 Нарушена герметичность
прокладочного соединения -
пропуск рабочей среды через стык
«клапан-трубопровод»

Недостаточно сжата
прокладка

Уплотнить прокладку
дополнительной равномерной
подтяжкой гаек

4 Нарушена герметичность
уплотнения штока - пропуск
рабочей среды через уплотнение
штока по внутреннему диаметру

Износ шевронного
уплотнения Заменить шевронное уплотнение

5 Нарушена герметичность
уплотнения штока - пропуск
рабочей среды через уплотнение
штока по наружному диаметру

Износ шевронного
уплотнения Заменить шевронное уплотнение

6 Нарушена герметичность
затвора - пропуск рабочей среды
при закрытом затворе выше
нормируемого

Развитие микротрещин и пор
на уплотнительной
поверхности седла, плунжера

Разобрать клапан, притереть
уплотнительную поверхность
седла, плунжера либо заменить
седло, плунжер

7 Клапан не открывается и не
закрывается - шток не
перемещается

Заклинивание штока в крышке Разобрать клапан, заменить
дефектные детали

8 Нет номинального хода штока Разрегулирован ход штока Произвести регулировку хода
штока настройкой привода

9 Несоответствие гидравлических
характеристик клапана

Коррозионный,
кавитационный износ
профильной части плунжера,
клетки

Заменить изношенные детали

Утонение стенок ниже
допустимого
Отклонение размеров деталей
сверх допустимых

Износ, разрушение прокладки Заменить прокладку

Ослабление затяжки гаек 
Износ, разрушение прокладки

Равномерно подтянуть гайки
Заменить прокладку

Износ графитовых колец

Износ поверхности штока

Подтянуть грундбуксу, если не
удается устранить течь заменить
графитовые кольца
Заменить шток

Износ графитовых колец

Коррозия поверхности
сальниковой камеры

Подтянуть грундбуксу, если не
удается устранить течь заменить
графитовые кольца
Зачистить поверхность
наждачной бумагой

Износ, разрушение
уплотнительного кольца
Износ, разрушение прокладки
седла
Износ, разрушение прокладки
клетки
Износ уплотнения
разгрузочной камеры

Недоход запирающего
элемента до полного закрытия

Попадание посторонних
предметов между плунжером
и седлом

Заменить уплотнительное кольцо

Заменить прокладку

Заменить прокладку клетки

Заменить уплотнение

Проверить настройку привода и
при необходимости произвести
его перенастройку
Разобрать клапан, удалить
посторонние предметы

Заклинивание плунжера в
клетке
Отказ привода,
дополнительных блоков

Отремонтировать привод,
дополнительные блоки
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8 ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Хранение клапана производится в законсервированном
состоянии, в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре
окружающего воздуха от минус 30 до 50 ºС и относительной влажности от
30 до 70 %.

Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот,
щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих
коррозию.

8.2 Клапан, находящийся на длительном хранении, должен быть
подвергнут периодическому осмотру не реже одного раза в год. 

При нарушении консервации произвести повторную консервацию.
Все неокрашенные поверхности деталей (обработанные и необработанные)
должны быть покрыты тонким слоем смазки Литол-24 ГОСТ 21150.

8.3 Консервация клапана по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-2,
вариант защиты ВЗ-4. Консервационную смазку наносить на обезжиренную
чистую и сухую поверхность деталей. Обезжиривание производить чистой
ветошью, смоченной в бензине по ГОСТ 2084-77. Проходные отверстия
должны быть закрыты заглушками. 

Вариант упаковки - ВУ-0 по ГОСТ 9.014-78. Срок защиты без
переконсервации - 3 года.

8.4 Клапан в упаковке изготовителя может транспортироваться
любым видом закрытого транспорта в условиях, исключающих его
повреждение. Во время подготовки и транспортирования должны
соблюдаться требования, изложенные в Правилах перевозки грузов,
действующих на транспорте соответствующего вида.

8.5 Условия транспортирования в части воздействия климатических
факторов - 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических
факторов - Ж по ГОСТ 23170-78.

Срок пребывания клапана в условиях транспортирования - не более 3
месяцев.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 По истечении срока службы клапан подлежит списанию с
последующей утилизацией.

9.2 Утилизация клапана производится в соответствии с нормами
ГОСТ 1639-2009 и нормативно-технической документации по утилизации,
действующей на предприятии-потребителе.

9.3 Материалы и комплектующие изделия, используемые при
изготовлении клапана, не оказывают негативного влияния на здоровье
людей и окружающую среду.

9.4 Утилизации подлежат и материалы, высвободившиеся при
проведении технического обслуживания, ремонта, а также материалы,
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использованные при проведении этих работ.
9.5 Хранение и утилизация отходов должны осуществляться в

соответствии с нормативными документами на организацию данных работ
для конкретных видов отходов.

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ВО
ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ СОГЛАСНО ТР ТС 012

Клапаны во взрывозащищенном исполнении соответствуют
требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017),
ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013.

Клапаны во взрывозащищенном исполнении предназначены для
применения во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IEC
60079-10-1-2013, в которых возможно образование взрывоопасных смесей
газов и паров категорий IIA, IIB, IIС с температурным классом Т6...Т1 по
ГОСТ 31610.20-1-2016/IEC 60079-20-1:2010 в соответствии с присвоенной
маркировкой взрывозащиты.

Маркировка в зависимости от применяемого комплектующего
Ех-оборудования: 

1Ex IIС T6...Т1 Gb Х или 1Ex IIВ T6...Т1 Gb Х.
ВНИМАНИЕ! Установка изделий во взрывоопасной зоне должна

соответствовать маркировке взрывозащиты, присвоенной изделию.

10.1 Обеспечение взрывозащиты.

Конструкция клапанов обеспечивает их взрывобезопасность, что
достигается выполнением ряда требований:

- конструкция клапанов и применяемые материалы исключают
возможность накопления и разряда статического электричества путем
подключения к контуру заземления;

- корпусные детали и сварные швы соединения деталей, находящихся
под давлением, исключают возможность прорыва уплотнений или
раскрытия стыков; 

- материалы и конструкция клапана выбраны в соответствии с
конкретными условиями эксплуатации клапана и рабочими средами; 

- в подвижных соединениях, к которым возможен доступ внешней
окружающей среды, зазоры и подбор материалов исключают возможность
образования искр от фрикционного трения; 

- физические и химические свойства материалов корпусных деталей,
запорного элемента клапана и уплотнительных элементов,
контактирующих с рабочими средами, не подвергаются изменениям, и не
могут являться инициаторами взрыва;

- при нанесении защитных неметаллических (лакокрасочных)
покрытий с целью возобновления покрытия, поврежденного в процессе
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эксплуатации, соблюдением требования к толщине слоя менее 0,2 мм;
- применением Ех-комплектующих во взрывозащищенном

исполнении; 
- монтаж, эксплуатация и обслуживание клапанов должны

производиться в строгом соответствии с настоящим руководством и
техническими характеристиками изделия, описанными в паспорте.

- толщина лакокрасочного покрытия клапанов не должна превышать
0,2 мм (для подгруппы IIC) или 2 мм (для подгруппы IIВ и IIА).
Потребитель, в случае самостоятельного окрашивания, должен следить за
толщиной лакокрасочного покрытия;

- запрещается очищать клапан от пыли с помощью воздушного
компрессора.

Примерный перечень исполнительных механизмов и
дополнительного оборудования клапанов во взрывобезопасном
исполнении приведен в таблице 11.

Таблица 11 - Перечень оборудования во взрывобезопасном исполнении
№
п/п

Наименование оборудования,
серия/модель/тип Изготовитель Номер сертификата

соответствия Ex-маркировка
Температура
эксплуатации

(Tamb), °C

1 Электропневмопозиционеры
серии TS600

Tissin Co LTD,
Республика Корея

ЕАЭС RU
С-KR.НА65.В.01513/22

1Ex d mb IIC T5/T6 Gb
X, 1Ex d mb IIB T5/T6
Gb X

для T6: от -60 до +40
для T5: от -60 до +60

2 Электропневмопозиционеры
серии TS800 0Ex ia IIC T5/T6 Ga X для T6: от -60 до +40

для T5: от -60 до +60

3
Интеллектуальный (смарт)
позиционер TS700,
Электропневматический
позиционер TS600

ЕАЭС RU
С-KR.АА71.В.00616/24 0Ex ia IIC T6...Т5 Ga X

для T6: от -40 до +40
от -60 до +40

для T5: от -40 до +60
от -60 до +60

4 Электропневматический
позиционер серии TS900

ЕАЭС RU
С-KR.НА65.В.02769/25 1Ex db IIC T6...T5 Gb Х

для T6: от -30 до +70 
от -40 до +70 
от -60 до +70

для T5: от -30 до +80 
от -40 до +80 
от -60 до +80

5

6

7

8

9

10

Пневматический позиционер
серии TS610
Навесное оборудование: 
Бустеры (усилители потока) серии
TS100, модели: TS100, TS110,
TS120, TS105, TS115, TS125; 
Блокировочные клапаны серии
TS200, модели: TS200, TS210,
TS205, T215; 
Фильтры-регуляторы серии TS300,
модели: TS300, TS310, TS305,
TS315

Электропневматические
позиционеры серии: CC600

Электропневматические
позиционеры серии: CC700, CC720
Электропневматические
позиционеры серии: CC800,
CC805, СС820

Электропневматические
позиционеры серии: CC900, CC905

ЕАЭС
KG417/039.KR.02.05380

ЕАЭС RU
С-KR.НА67.В.00652/25

ЕАЭС RU
С-KR.ПБ98.В.00476/24

1Ex h IIС T6 Gb Х

II Gb IIC T6 X

1Ex ia IIC T5/Т6 Gb Х;
1Ex db mb IIB T5/T6
Gb Х или 
1Ex db mb IIC T5/T6
Gb Х

1Ex ia IIC T5/T6 Gb Х

1Ex ia IIC T5/T6 Gb Х 

1Ex db IIC T5/T6 Gb Х

от -60 до +70

от -20 до +70 
от -40 до +70 
от -60 до +70

для T5: от -20 до +60
от -40 до +60
от -60 до +60

для T6: от -20 до +40
от -40 до +40
от -60 до +40

для T5: от -40 до +60
для T6: от -40 до +40

для T5: от -60 до +60
для T6: от -60 до +40

для T5: от -30 до +60
от -40 до +60
от -60 до +60

для T6: от -30 до +40
от -40 до +40
от -60 до +40
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№
п/п

Наименование оборудования,
серия/модель/тип Изготовитель Номер сертификата

соответствия Ex-маркировка
Температура
эксплуатации

(Tamb), °C

11

Позиционеры
электропневматические,
взрывозащищенные, товарный
знак "SMARTA", серия: CMSCS,
тип: CMSCS-1-EXD.

XuanGheng ARES Fluid
Control Co., Ltd., Китай

ЕАЭС KG
417/043.CN.02.06616

1Ex db mb IIC T6 Gb X от -20 до +60
от -60 до +60

12

Позиционеры
электропневматические,
взрывозащищенные, товарный
знак "SMARTA", серия: CMSCS,
тип: CMSCS-3-EXD

1Ex db IIC T6 Gb X
от -30 до +60 
от -40 до +60 
от -60 до +60 

13

Позиционеры
электропневматические,
взрывозащищенные, товарный
знак "SMARTA", серия: CMSCS,
тип: CMSCS-1-EXIA,
CMSCS-2-EXIA.

1Ex ia IIC T6 Gb X от -20 до +60 
от -60 до +60 

14

Позиционеры
электропневматические,
взрывозащищенные, товарный
знак "SMARTA", серия: CMSCS,
тип: CMSCS-2-EXIA.

1Ex ia IIC T6 Gb X
от -30 до +85 
от -40 до +85 
от -60 до +85

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Позиционеры пневматические
серии RTX1200, RTX1300

Регуляторы давления воздуха
питания 4708

Электромагнитный клапан серии
ESV

Распределители типа
SV-*-***-***-**-***-*-Exia,
торговой марки ACHEM

Распределители типа
SV-*-***-***-**-***-*-Exd,
торговой марки ACHEM

Взрывозащищённые Ех-кабельные
вводы серии ГЕРДА-КВ

Кабельные вводы ВК-Х-ВЭЛ

Блоки концевых выключателей
серии ЯМАЛ

Блоки концевых выключателей
серии АМУР

Приводы электрические
ПЭП-IIBT4

Приводы электрические
ПЭП-IICT4

Приводы электрические
ПЭП-IIBT3

Приводы электрические
ПЭП-IICT3

ЕАЭС RU
С-IN.АД07.В.05441/23

ЕАЭС RU
С-DE.НВ07.В.00550/21

ЕАЭС RU
С-KR.АД07.В.05032/22

II Gb c T6 Х

II Gb c IIC T6 X 
II Gb c IIB T6 X

1Ex d IIC T6…T4 Gb

Электрическая часть:
0Ex ia IIC T6 Ga X
Неэлектрическая
часть:
II Ga c IIC T6 Х
Электрическая часть:
1Ex db IIC T6 Gb X
Неэлектрическая
часть:
II Gb c IIC T6 Х

1Ex eb IIC Gb X

1Ex db IIC Gb

1Ex db IIC T6 Gb X
или
1Ex ia IIC T6 Gb X

1Ex ia IIC T6 Gb X

1Ex db h IIВ T4 Gb

1Ex db h IIС T4 Gb

1Ex db h IIВ T3 Gb

1Ex db h IIС T3 Gb

от -60 до +60

от -25 до +70
от -50 до +80

для T6: от -60 до +70 
для T5: от -60 до +80 
для T4: от -60 до +100

от -53 до +60

от -60 до +60

от -60 до +90

от -60 до +55

для Exd: от -63 до +80
для Exi: от -60 до +73

от -50 до +73

Клим. исп. для класса
T4:
- У1: от -40 до +60
- УХЛ1: от -63 до +65
- УХЛ1 (для приводов
с двигателями АИМ,
ЭЛАС): от -60 до +40
- Т1, Т2: от -30 до +60
- ОМ1, В5:
от -40 до +45 

Клим. исп. для класса
T3 (высокотемпера
турное исполнение):
- У1: от -40 до +85
- УХЛ1: от -63 до +85

SAMSON
AKTIENGESELLSCHAF
T, Германия

Power-Genex Ltd, Южная
Корея

WUXI WILSON FLOW
CONTROL
TECHOLOGY CO.,
LTD., Китай

ООО «Камышинский
машзавод», Россия

ОАО «ВЗРЫВОЗАЩИ
ЩЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ»,
Россия

ООО «Архимед», Россия

АО «АБС ЗЭиМ
Автоматизация», Россия

Rotex Manufacturers and
Engineers Private Limited,
Индия

ЕАЭС RU
С-CN.АЖ58.В.03566/23

ЕАЭС RU
С-CN.АЖ58.В.03567/23

ЕАЭС RU
С-RU.АА87.В.01347/24

ЕАЭС RU
С-RU.НВ82.В.00552/25
ЕАЭС RU
С-RU.НВ82.В.00372/25

ЕАЭС RU
С-RU.АМ02.В.01173/25

ЕАЭС RU
С-RU.АЖ58.В.06648/24
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№
п/п

Наименование оборудования,
серия/модель/тип Изготовитель Номер сертификата

соответствия Ex-маркировка
Температура
эксплуатации

(Tamb), °C

28 Приводы электрические
прямоходные БИРС 14.1

ООО «СПД «БИРС»,
Россия

ЕАЭС RU
С-RU.АЖ58.В.04634/23

Электрическая часть: 
1Ex db IIС T4 Gb Х
Неэлектрическая
часть:
1Ex h IIС T4 Gb Х

для Т1: от -10 до +60
для У1: от -20 до +60
для У1: от -40 до +60
для УХЛ1: от -60 до
+60

29 Электроприводы
взрывозащищенные ST 1-Ex

1Ex db eb IIB T6 Gb X
1Ex h IIB T6 Gb X

от -25 до +55 
от -50 до +40 
от -50 до +55 
от -60 до +40

30
Электроприводы
взрывозащищенные UXX
0XXX-Ex-Х

1Ex db h IIB+H2 T6 Gb X
от -25 до +55,
от -50 до +40,
от -50 до +55,
от -60 до +55

31
Электроприводы
взрывозащищенные UXX
1XXX-Ex-Х

1Ex db h IIC T5 Gb X, 
1Ex db eb h IIC T5 Gb X

от -25 до +55,
от -50 до +40,
от -50 до +55,
от -60 до +55

32

33

34

35

Электроприводы
взрывозащищенные UXX
2XXX-Ex-Х

Электроприводы многооборотные
взрывозащищенные типов
SAEx07.2 , SAEx 07.6, SAEx10.2 ,
SAEx14.2 , SAEx14.6, SAEx16.2 ,
SAEx25.1 , SAEx 30.1, SAEx35.1 ,
SAEx40.1 и SAREx07.2 , SAREx
07.6, SAREx 10.2, SAREx14.2 ,
SAREx14.6 , SAREx16.2 ,
SAREx25.1 , SAREx 30.1 с
блоками управления (AMExC 01.1,
ACExC 01.1, ACExC 01.2) или без
блока управления AUMA NORM

Механизмы электрические
прямоходные во
взрывозащищенном исполнении
типа МЭПК

Приводы пневматические
мембранные пружинные типа МА

ЕАЭС RU
С-DE.НВ07.В.00574/21

ЕАЭС RU
С-RU.АЖ58.В.06343/24

1Ex db h IIC T5 Gb X, 
1Ex db eb h IIC T5 Gb X

Неэлектрическая
часть:
II Gb c IIC T4…T3
II Gb c IIB T4…T3
Электрическая часть:
1Ex d e ib IIC T4…T3
Gb X
1Ex d e ib IIB T4…T3
Gb X

Электрическая часть: 
1Ex db IIB T4 Gb
1Ex db IIC T4 Gb
Неэлектрическая
часть: 1Ex h IIC T4 Gb

1Ex h IIC T6 Gb

от -25 до +55,
от -50 до +40,
от -50 до +55,
от -60 до +55

от -60 до +60,
от -50 до +60,
от -20 до +60

для Т2: от -10 до +50;
для УХЛ1; УХЛ2:
от -60 до +40; 
для У1; У2: от -40 до
+45
для У1:
от -40 до +80; 
для ХЛ1:
от -60 до +80

AUMA Riester GmbH &
Co. KG., Германия

ООО «Поволжская
электротехническая
компания», Россия

ООО «КПСР Групп»,
Беларусь

REGADA s.r.o. Presov,
Словацкая Республика

ЕАЭС RU
С-SK.НА65.В.02779/25

ЕАЭС RU
С-SK.НА65.В.02812/25

10.2 Специальные условия применения.

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты клапанов указывает на
специальные условия применения:

- при эксплуатации клапанов необходимо учитывать зависимость
температурного класса от максимальной температуры рабочей среды,
которые указаны в таблице 12.

Таблица 12 - Зависимость температурного класса от максимальной
температуры рабочей среды

Температурный класс
клапана

T6
T5
T4
T3
T2
T1

Максимальная температура
рабочей среды, °C

80
95

130
195
290
425

Примечание: Максимальная температура рабочей среды определяется потребителем и
указывается в паспорте на конкретный клапан.
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- при эксплуатации клапанов следует учитывать температурный класс
применяемого комплектующего оборудования;

- диапазон температур окружающей среды при эксплуатации (Tamb)
клапана не должен превышать Tamb, установленный в сертификатах
соответствия ТР ТС 012/2011 и технической документации на применяемое
в составе клапана комплектующее взрывозащищенное оборудование;

- электрические подключения должны быть выполнены на месте
эксплуатации с использованием кабельных вводов во взрывозащищенном
исполнении и соответствующих диаметру кабеля, все неиспользуемые
отверстия должны быть заглушены с использованием заглушек во
взрывозащищенном исполнении;

- при эксплуатации клапанов необходимо соблюдать специальные
условия применения, указанные в сертификатах соответствия требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и
эксплуатационной документации комплектующего оборудования.

10.3 Маркировка.

На каждый клапан крепится маркировочная табличка, которая
содержит:

- товарный знак или наименование изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского

экономического союза;
- условное обозначение клапана;
- номинальный диаметр DN;
- номинальное давление PN (в кгс/см2, без указания размерности и в

скобках в МПа с указанием размерности);
- условная пропускная способность Kvу;
- обозначение расходной характеристики;
- материал корпуса;
- минимальная и максимальная температура рабочей среды;
- климатическое исполнение и категория размещения в соответствии

с ГОСТ 15150
- максимальный перепад давления DPmax (в кгс/см2, без указания

размерности и в скобках в МПа с указанием размерности);
- заводской номер;
- месяц и год изготовления
- масса, кг;
- надпись: «Сделано в РБ»;
На клапаны во взрывозащищенном исполнении дополнительно

крепится табличка, которая содержит:
- Ex-маркировка, специальный знак взрывобезопасности по ТР ТС

012/2011, номер сертификата ТР ТС 012/2011, регистрационный номер
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органа по сертификации, температура эксплуатации Тamb.
Обозначение подгруппы (IIB или IIC) в Ex-маркировке клапана

зависит от применяемого в его составе комплектующего Ex-оборудования,
и выбирается согласно таблице 13.

Таблица 13 - Обозначение подгруппы в Ex-маркировке клапана
Подгруппа оборудования указываемая

в Ex‑маркировке клапана

IIB
IIC

Группа/подгруппа комплектующего
Ex‑оборудования

IIB
II или IIC

При обозначении температурного класса в Ex-маркировке клапана,
необходимо учитывать ограничения, накладываемые используемым
комплектующим Ex-оборудованием и выбирать его согласно таблице 14.

Таблица 14 - Температурный класс
Температурный класс указываемый в

Ex-маркировке клапана
T6…T1
T5…T1
T4…T1
T3…T1
T2…T1

T1

Температурный класс
комплектующего Ex-оборудования

T6
T5
T4
T3
T2
T1

Диапазон температур ограничивается диапазоном температур (Tamb)
комплектующего оборудования, установленного на клапане.


